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ELV ELV

空調機械室

電気室

中央監視室

C階段

前室

霊安室 霊安室
家族
控室
1

家族
控室
2

WC

医療系廃棄物

保管庫

清掃倉庫

排水処理

機械室
消火ポンプ室

前室 診材倉庫

感染リネン

洗濯室

ベッドメイク

搬送ホール

ポンプ室

コ・ジェネレーション室

閲覧コーナー 執務室

ボイラー室寝台ELV

ホール

乗用ELV

ホール

調理室盛付

脱衣

B階段

EPS
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通路

ブロア室 DS・PS

EPS
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PS

EPS EPS
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給気 給気

排煙
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乗降
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EPSA階段

県職員

倉庫 休憩

書庫
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器具
消毒

下膳車

配膳車

プール

プール
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下処理
1

下処理
2

下処理
3

・米庫

ゴミ
一時保管

SWC
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清掃用具

洗濯

（炊飯）

（特食）

（冷却）

D階段

EPS
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雑品庫

K階段
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SWC脱衣

SW
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1 2
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蓄熱水槽

SK

PS

霊安室 更衣

エネルギー

センター

中央監視

△

△

△△

△
△

△
△

△

△

スロープ

前室

冷凍

ドライエリア

DS

DS

DSDS

固定液
保管庫

SP弁

SW

FL-800

SWC

UP

免震Exp.J
（本工事）

免震手摺
（本工事）

防煙SS

UP

UP

UP

UP

DN

UP

UP

ご遺体

避難口

防火SS

固定防煙垂壁

固
定

防
煙

垂
壁

固
定

防
煙

垂
壁

固
定

防
煙

垂
壁

固
定

防
煙

垂
壁

UP

解剖室

報告書保管室

ﾌﾘｰｻﾞｰ室 更衣室１

更衣室２

組織標本室
臓器保管室

N

Ｂ１階　平面図

診療情報管理（病歴）

消火ボンベ室

災害用備蓄倉庫

仮眠室1

仮眠室2

B1F空調機械室1

委託休憩室1

委託更衣室1

B1F空調機械室2

倉庫2 安置室

解剖
準備室
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委託 剖検
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女子更衣室
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事務
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