
品 名

　　　１　仕様・銘柄

  例示銘柄・型式・数量等

例示銘柄 メーカー名

【型式一覧】

室内機 室外機 室内機 室外機 室内機 室外機

日立製作所 日立製作所 日立製作所 日立製作所 日立製作所 日立製作所

US-T2MH1 KRX-T1.5AV US-T1.5MH1 KRX-T1AV US-T4LH1 KX-T4AV

ホシザキ ホシザキ ホシザキ ホシザキ 三菱電機 三菱電機

HUS-22RC-E HUS-22RC-UCI HUS-8RC-E HUS-8RC-UCI UCR-D5VHA ECOV-J30WA

室内機 室外機 室内機 室外機 室内機 室外機

W 1250mm以下 950mm以下 800mm以下 950mm以下 1350mm以下 1200mm以下

D 500mm以下 400mm以下 500mm以下 500mm以下 500mm以下 500mm以下

H 500mm以下 800mm以下 500mm以下 800mm以下 500mm以下 1250mm以下

※提案品の受付を実施する。

①プレハブ冷蔵庫(大) ②プレハブ冷蔵庫(小)

例示銘柄２
型式

【型式一覧】のとおり

各１台

③プレハブ冷凍庫

例示銘柄１
型式

納入
期限 ※ただし、具体的な納入（搬入）日時は、担当者と調整の上、決定する。

2

納入
条件

仕 　　　　様　　　　 書

①プレハブ冷蔵庫(大)、②プレハブ冷蔵庫(小)、③プレハブ冷凍庫の室内・室外ユニット

納入
場所

埼玉県立精神医療センター　指定場所：１階栄養部

埼玉県北足立郡伊奈町小室８１８－２　TEL０４８－７２３－１１１１

1

令和８年２月１３日（金）

４　納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により原状回復させる

　　こと。

１　物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。

２　物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。

３　物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。

備考

９　その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。

５　当該物品は、納入検査完了後１年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、各種調整、トラブル

　　対応に、無償で対応すること。　

６　機器の取扱い及び操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。

７　搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。

８　納品する物品は、新品であること。

・冷却能力：①②冷蔵庫５℃以下、③冷凍庫−２０℃以下であること
・電源は、三相200Vであること
・外形寸法が以下のとおりであること

・搬入、据付、調整、二次側配線、冷媒配管、ドレン配管、
ラッキング等必要な工事、試運転及び説明に係る費用を
含むこと。
・工事現場の確認を事前に行うこと。
・既存品のセンター内所定場所（同一階）への移動を含む
こと。
・工事期間中も冷凍品及び冷蔵品が保管できるよう、２ト
ントラックの冷凍車及び冷蔵車を各1台と電気ケーブルを
用意すること。なお、電源は当センターで提供する。

①②③
日立製作所

①②ホシザキ
③三菱電機

型式・数量

①プレハブ冷蔵庫(大) ②プレハブ冷蔵庫(小) ③プレハブ冷凍庫

外形寸法


